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Lˆschwasserentnahmestelle
3x Saugleitungen DN125
mit Montageplatte und 
Storz-A-Festkuppung
Entl¸ftung und Gasdruckfeder
16,55m Abstand zum Geb‰ude
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AB DN160
KS=-0,68

KS=-0,89

PS DN 1000 Bestand

SCHUTZABSTAND 6/10H
lt. OIB RL 2.1 PKT.3.2.2
Halle/B¸ro
GEB.H.  10,265m
ERF.    6,160m
IST   6,830m
WE/WA/Gang
GEB.H.   4,640m
ERF.   3,000m
IST   4,000m

Hebeanlage Bestand
KS -1,93
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Bypass PVC DN250

PS DN 1000
KD +412,57 m¸A = -1,25
KS +410,94 m¸A = -2,88
T = 1,63
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OFW-Kanal>>

PVC, DN300, Gef. 0,5%

PS DN 800
KD=GOK

RW-Kanal>>

PVC, DN250, Gef. 2,25%

OFW-Kanal>>

PVC, DN300, Gef. 0,5%

PS DN 800
KD=GOK

PS DN 800
KD=GOK
KS=-2,40

RW-Kanal>>

PVC, DN250, Gef. 2,25%

RW-Kanal>>

PVC, DN300, Gef. 0,5%
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PVC, DN400, Gef. 0,5%
PS DN 800
KD=GOK
KS=-2,66
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unter Punktlast vorsehen!
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monolith. Bodenplatte
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Doppelboden/Beton ˆldicht
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ECKERSTPLAN 11.03.2026

ECKAnschluß Brandmauer Achse 8, Tür Eingang STH Stuk auf +1,05, Fluchttür 
zw. Achse 22-23, Lage Tor in Lagerh. 4, Änderungen bei NSHV+Batterie.+STH 24.03.2026

C - 15.07.2026

ECKPunktlasten + DDB in WE/WA 09.04.2026

ECKRaumstempel überarbeitet 15.07.2026
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