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Pilzgasse 28 - Haus 2
Anlagentechnik

Haus 2
Nutzprofil: Wohngebäude mit 10 und mehr Nutzungseinheiten

Kohlendioxidemissionen in der Zone
CO2 in kg/a

Primärenergie, C02 in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH Raumheizung Anlage 1 100,0
11.917 794Fernwärme Wien (Einzelnachweis)

TW Warmwasser Anlage 1 100,0
8.812 587Fernwärme Wien (Einzelnachweis)

SB Haushaltsstrombedarf 100,0
47.617 6.631Strom (Liefermix)

Hilfsenergie in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH Raumheizung Anlage 1 100,0
431 60Strom (Liefermix)

TW Warmwasser Anlage 1 100,0
404 56Strom (Liefermix)

m² kW kWh/a
versorgt BGF Lstg. EBEnergiebedarf in der Zone

RH Raumheizung Anlage 1 1.282,62 150 39.726
TW Warmwasser Anlage 1 1.282,62 29.375
SB Haushaltsstrombedarf 1.282,62 29.212

Konversionsfaktoren

- - - g/kWh
f PE f PE,n.ern. f PE,ern. f CO2

Konversionsfaktoren zur Ermittlung des PEB (f PE), des nichterneuerbaren Anteils des PEB (f PE,n.ern.),
des erneuerbaren Anteils des PEB (f PE,ern.) sowie des CO2 (f CO2).

Strom (Liefermix) 1,63 1,02 0,61 227
Fernwärme Wien (Einzelnachweis) 0,30 0,00 0,30 20

Raumheizung Anlage 1

Bereitstellung: RH-Wärmebereitstellung zentral (150,00 kW), Nah-/Fernwärme oder sonstige
Wärmetauscher, Sekundärkreis

Speicherung: kein Speicher

Verteilleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 1,5 fach gedämmt, Armaturen gedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal proportional, Lage konditioniert, 1,5 fach gedämmt, Armaturen
gedämmt

Anbindeleitungen: Längen pauschal, 3/3 gedämmt, Armaturen gedämmt

Abgabe: Raumthermostat-Zonenregelung mit Zeitsteuerung, Flächenheizung, individuelle
Wärmeverbrauchsermittlung, Flächenheizung ( 40 °C / 30 °C ), gleitende Betriebsweise
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Pilzgasse 28 - Haus 2
Anlagentechnik

Verteilleitungen Steigleitungen Anbindeleitungen

Haus 1 0,00 m 142,37 m 498,29 m
Haus 2 0,00 m 102,60 m 359,13 m
unkonditioniert 125,09 m 0,00 m

Warmwasser Anlage 1

Bereitstellung: WW- und RH-Wärmebereitstellung kombiniert, Raumheizung Anlage 1

Speicherung: indirekt, fernwärmebeheizter Warmwasserspeicher (1994 - ….), Anschlussteile
gedämmt, ohne E-Patrone, Aufstellungsort nicht konditioniert, Nenninhalt, Defaultwert
(Nenninhalt: 4.287 l)

Verteilleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 1,5 fach gedämmt, Armaturen gedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal proportional, Lage konditioniert, 1,5 fach gedämmt, Armaturen
gedämmt

Zirkulationsleitung: mit Zirkulation, Längen und Lage wie Verteil- und Steigleitung

Stichleitung: Längen pauschal, Kunststoff (Stichl.)

Abgabe: Zweigriffarmaturen, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung

Verteilleitungen Steigleitungen Stichleitungen

Haus 1 0,00 m 71,18 m 284,74 m
Haus 2 0,00 m 51,30 m 205,22 m
unkonditioniert 38,84 m 0,00 m

Zirkulationsverteilleitungen Zirkulationssteigleitungen

Haus 1 0,00 m 71,18 m
Haus 2 0,00 m 51,30 m
unkonditioniert 37,84 m 0,00 m
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Pilzgasse 28 - Haus 2
Leitwerte

362,75Le
51,29Lu
4,79Lg

460,74LT
344,68LV

0,330Um

W/K
W/K

W/m²K

41,88

Haus 2

... gegen Außen

... über Unbeheizt

... über das Erdreich

... Leitwertzuschlag für linienformige und punktförmige Wärmebrücken

Transmissionsleitwert der Gebäudehülle

Mittlerer Wärmedurchgangskoeffizient

Lüftungsleitwert

Bauteile gegen Außenluft
... gegen Außen, über Unbeheizt und das Erdreich

m² W/m²K f W/Kf FH

Nord-Ost
AW03 Feuermauer freistehend 4,63 0,241 1,0 1,12
AW03 Feuermauer freistehend 5,45 0,241 1,0 1,31
AW03 Feuermauer freistehend 21,19 0,241 1,0 5,11
AW03 Feuermauer freistehend 3,04 0,241 1,0 0,73
AW03 Feuermauer freistehend 2,00 0,241 1,0 0,48
AW03 Feuermauer freistehend 4,63 0,241 1,0 1,12
AW03 Feuermauer freistehend 4,63 0,241 1,0 1,12
AW03 Feuermauer freistehend 2,59 0,241 1,0 0,63
AW03 Feuermauer freistehend 2,59 0,241 1,0 0,63
AW03 Feuermauer freistehend 4,49 0,241 1,0 1,08
AW03 Feuermauer freistehend 2,59 0,241 1,0 0,63
AW03 Feuermauer freistehend 2,59 0,241 1,0 0,63
AW03 Feuermauer freistehend 4,63 0,241 1,0 1,12
AW05 Außenwand 0,62 0,184 1,0 0,12
AW05 Außenwand 9,49 0,184 1,0 1,75
AW05 Außenwand 0,62 0,184 1,0 0,12
AW05 Außenwand 9,49 0,184 1,0 1,75
AW05 Außenwand 2,05 0,184 1,0 0,38
AW05 Außenwand 2,28 0,184 1,0 0,42
AW05 Außenwand 2,05 0,184 1,0 0,38
AW05 Außenwand 2,70 0,184 1,0 0,50
AW05 Außenwand 2,67 0,184 1,0 0,49
AW05 Außenwand 1,35 0,184 1,0 0,25
AW05 Außenwand 2,41 0,184 1,0 0,44
AW05 Außenwand 2,17 0,184 1,0 0,40
AW05 Außenwand 2,40 0,184 1,0 0,44
AW05 Außenwand 3,30 0,184 1,0 0,61
AW05 Außenwand 2,16 0,184 1,0 0,40
AW05 Außenwand 2,28 0,184 1,0 0,42
T01 Wohnungseingangstüren 1,89 1,701 0,7 2,25
IW04 Trennwände WHG/WHG, STGH/WHG 11,51 0,594 0,7 4,79

126,63 31,62

Süd-Ost
FE01 Außenfenster Wohnungen 0,80 0,850 1,0 0,69
FE01 Außenfenster Wohnungen 4,40 0,850 1,0 3,74
FE01 Außenfenster Wohnungen 4,40 0,850 1,0 3,74
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Pilzgasse 28 - Haus 2
Leitwerte

Süd-Ost
FE01 Außenfenster Wohnungen 0,80 0,850 1,0 0,69
FE01 Außenfenster Wohnungen 4,40 0,850 1,0 3,74
FE01 Außenfenster Wohnungen 4,58 0,850 1,0 3,89
FE01 Außenfenster Wohnungen 4,40 0,850 1,0 3,74
FE01 Außenfenster Wohnungen 4,40 0,850 1,0 3,74
FE01 Außenfenster Wohnungen 4,40 0,850 1,0 3,74
FE01 Außenfenster Wohnungen 4,40 0,850 1,0 3,74
FE01 Außenfenster Wohnungen 4,40 0,850 1,0 3,74
FE01 Außenfenster Wohnungen 4,40 0,850 1,0 3,74
FE01 Außenfenster Wohnungen 4,40 0,850 1,0 3,74
FE01 Außenfenster Wohnungen 0,80 0,850 1,0 0,69
FE01 Außenfenster Wohnungen 4,40 0,850 1,0 3,74
FE01 Außenfenster Wohnungen 4,40 0,850 1,0 3,74
FE01 Außenfenster Wohnungen 4,40 0,850 1,0 3,74
FE01 Außenfenster Wohnungen 4,40 0,850 1,0 3,74
FE01 Außenfenster Wohnungen 4,40 0,850 1,0 3,74
FE01 Außenfenster Wohnungen 4,26 0,850 1,0 3,63
FE01 Außenfenster Wohnungen 0,80 0,850 1,0 0,69
FE01 Außenfenster Wohnungen 4,40 0,850 1,0 3,74
FE01 Außenfenster Wohnungen 4,40 0,850 1,0 3,74
FE01 Außenfenster Wohnungen 3,64 0,850 1,0 3,10
FE01 Außenfenster Wohnungen 4,40 0,850 1,0 3,74
FE01 Außenfenster Wohnungen 4,40 0,850 1,0 3,74
FE01 Außenfenster Wohnungen 4,40 0,850 1,0 3,74
FE01 Außenfenster Wohnungen 4,58 0,850 1,0 3,89
FE01 Außenfenster Wohnungen 4,26 0,850 1,0 3,63
FE01 Außenfenster Wohnungen 3,64 0,850 1,0 3,10
AW05 Außenwand 6,22 0,184 1,0 1,15
AW05 Außenwand 1,28 0,184 1,0 0,24
AW05 Außenwand 6,48 0,184 1,0 1,19
AW05 Außenwand 26,36 0,184 1,0 4,85
AW05 Außenwand 6,22 0,184 1,0 1,15
AW05 Außenwand 6,48 0,184 1,0 1,19
AW05 Außenwand 13,01 0,184 1,0 2,39
AW05 Außenwand 7,35 0,184 1,0 1,35
AW05 Außenwand 6,22 0,184 1,0 1,15
AW05 Außenwand 10,92 0,184 1,0 2,01
AW05 Außenwand 6,48 0,184 1,0 1,19
AW05 Außenwand 9,81 0,184 1,0 1,81
AW05 Außenwand 5,07 0,184 1,0 0,93
AW05 Außenwand 18,27 0,184 1,0 3,36
AW05 Außenwand 6,22 0,184 1,0 1,15
AW05 Außenwand 6,48 0,184 1,0 1,19
AW05 Außenwand 9,81 0,184 1,0 1,81
AW05 Außenwand 3,18 0,184 1,0 0,59

272,15 127,50

Süd-Ost, 45° geneigt
D08 Steildach - Blechdach 6,08 0,166 1,0 1,01
D08 Steildach - Blechdach 7,53 0,166 1,0 1,25
D08 Steildach - Blechdach 11,17 0,166 1,0 1,85
D08 Steildach - Blechdach 5,96 0,166 1,0 0,99
FE03 Dachflächenfenster 1,10 1,000 1,0 1,11
FE03 Dachflächenfenster 1,10 1,000 1,0 1,11
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Pilzgasse 28 - Haus 2
Leitwerte

Süd-Ost, 45° geneigt
FE03 Dachflächenfenster 1,10 1,000 1,0 1,11
FE03 Dachflächenfenster 1,10 1,000 1,0 1,11

35,19 9,54

Süd-West
AW03 Feuermauer freistehend 21,19 0,241 1,0 5,11
AW05 Außenwand 2,70 0,184 1,0 0,50
AW05 Außenwand 2,05 0,184 1,0 0,38
AW05 Außenwand 3,30 0,184 1,0 0,61
AW05 Außenwand 37,05 0,184 1,0 6,82
AW05 Außenwand 1,35 0,184 1,0 0,25
AW05 Außenwand 0,62 0,184 1,0 0,12
AW05 Außenwand 2,17 0,184 1,0 0,40
AW05 Außenwand 2,28 0,184 1,0 0,42
AW05 Außenwand 2,28 0,184 1,0 0,42
AW05 Außenwand 2,16 0,184 1,0 0,40
AW05 Außenwand 2,67 0,184 1,0 0,49
AW05 Außenwand 36,50 0,184 1,0 6,72
AW05 Außenwand 2,40 0,184 1,0 0,44
AW05 Außenwand 37,05 0,184 1,0 6,82
AW05 Außenwand 9,49 0,184 1,0 1,75
AW05 Außenwand 2,41 0,184 1,0 0,44
AW05 Außenwand 43,55 0,184 1,0 8,01
AW05 Außenwand 2,05 0,184 1,0 0,38
AW05 Außenwand 37,05 0,184 1,0 6,82
AW05 Außenwand 9,49 0,184 1,0 1,75
AW05 Außenwand 0,62 0,184 1,0 0,12
AW05 Außenwand 37,05 0,184 1,0 6,82
T01 Wohnungseingangstüren 1,89 1,701 0,7 2,25
IW04 Trennwände WHG/WHG, STGH/WHG 11,51 0,594 0,7 4,79

310,95 63,03

Nord-West
FE01 Außenfenster Wohnungen 0,80 0,850 1,0 0,69
FE01 Außenfenster Wohnungen 2,02 0,850 1,0 1,72
FE01 Außenfenster Wohnungen 4,18 0,850 1,0 3,55
FE01 Außenfenster Wohnungen 2,02 0,850 1,0 1,72
FE01 Außenfenster Wohnungen 4,18 0,850 1,0 3,55
FE01 Außenfenster Wohnungen 1,01 0,850 1,0 0,86
FE01 Außenfenster Wohnungen 2,02 0,850 1,0 1,72
FE01 Außenfenster Wohnungen 4,18 0,850 1,0 3,55
FE01 Außenfenster Wohnungen 4,18 0,850 1,0 3,55
FE01 Außenfenster Wohnungen 4,67 0,850 1,0 3,97
FE01 Außenfenster Wohnungen 4,18 0,850 1,0 3,55
FE01 Außenfenster Wohnungen 4,18 0,850 1,0 3,55
FE01 Außenfenster Wohnungen 2,02 0,850 1,0 1,72
FE01 Außenfenster Wohnungen 2,02 0,850 1,0 1,72
FE01 Außenfenster Wohnungen 2,02 0,850 1,0 1,72
FE01 Außenfenster Wohnungen 4,18 0,850 1,0 3,55
FE01 Außenfenster Wohnungen 2,02 0,850 1,0 1,72
FE01 Außenfenster Wohnungen 1,59 0,850 1,0 1,36
FE01 Außenfenster Wohnungen 0,80 0,850 1,0 0,69
FE01 Außenfenster Wohnungen 1,93 0,850 1,0 1,64
FE01 Außenfenster Wohnungen 4,18 0,850 1,0 3,55
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Pilzgasse 28 - Haus 2
Leitwerte

Nord-West
FE01 Außenfenster Wohnungen 3,99 0,850 1,0 3,39
FE01 Außenfenster Wohnungen 0,80 0,850 1,0 0,69
FE01 Außenfenster Wohnungen 4,18 0,850 1,0 3,55
FE01 Außenfenster Wohnungen 4,18 0,850 1,0 3,55
FE01 Außenfenster Wohnungen 2,02 0,850 1,0 1,72
FE01 Außenfenster Wohnungen 2,02 0,850 1,0 1,72
FE02 Außenfenster Portale / Stiegenhaus 1,01 1,400 1,0 1,42
FE02 Außenfenster Portale / Stiegenhaus 1,01 1,400 1,0 1,42
FE02 Außenfenster Portale / Stiegenhaus 1,01 1,400 1,0 1,42
FE02 Außenfenster Portale / Stiegenhaus 1,01 1,400 1,0 1,42
AW05 Außenwand 16,73 0,184 1,0 3,08
AW05 Außenwand 23,52 0,184 1,0 4,33
AW05 Außenwand 19,71 0,184 1,0 3,63
AW05 Außenwand 4,62 0,184 1,0 0,85
AW05 Außenwand 4,42 0,184 1,0 0,81
AW05 Außenwand 5,64 0,184 1,0 1,04
AW05 Außenwand 8,59 0,184 1,0 1,58
AW05 Außenwand 2,84 0,184 1,0 0,52
AW05 Außenwand 19,71 0,184 1,0 3,63
AW05 Außenwand 2,84 0,184 1,0 0,52
AW05 Außenwand 20,43 0,184 1,0 3,76
AW05 Außenwand 2,84 0,184 1,0 0,52
AW05 Außenwand 1,28 0,184 1,0 0,24
AW05 Außenwand 15,06 0,184 1,0 2,77
AW05 Außenwand 4,42 0,184 1,0 0,81
AW05 Außenwand 2,84 0,184 1,0 0,52
AW05 Außenwand 4,42 0,184 1,0 0,81
AW05 Außenwand 4,42 0,184 1,0 0,81
AW05 Außenwand 3,30 0,184 1,0 0,61
AW05 Außenwand 5,61 0,184 1,0 1,03
AW05 Außenwand 7,07 0,184 1,0 1,30
T01 Wohnungseingangstüren 1,89 1,701 0,7 2,25
IW04 Trennwände WHG/WHG, STGH/WHG 15,92 0,594 0,7 6,62

277,93 111,99

Nord-West, 45° geneigt
D08 Steildach - Blechdach 11,31 0,166 1,0 1,88
D08 Steildach - Blechdach 6,67 0,166 1,0 1,11
D08 Steildach - Blechdach 2,55 0,166 1,0 0,42
D08 Steildach - Blechdach 1,59 0,166 1,0 0,27
FE03 Dachflächenfenster 1,50 1,000 1,0 1,50
FE03 Dachflächenfenster 1,50 1,000 1,0 1,50
FE03 Dachflächenfenster 1,50 1,000 1,0 1,50
FE03 Dachflächenfenster 1,10 1,000 1,0 1,11
FE03 Dachflächenfenster 1,10 1,000 1,0 1,11
FE03 Dachflächenfenster 1,10 1,000 1,0 1,11

29,98 11,51

Horizontal
D05 Terrassen 4,70 0,183 1,0 0,86
D05 Terrassen 1,16 0,183 1,0 0,21
D05 Terrassen 6,81 0,183 1,0 1,25
D05 Terrassen 0,95 0,183 1,0 0,17
D05 Terrassen 8,73 0,183 1,0 1,60
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Pilzgasse 28 - Haus 2
Leitwerte

Horizontal
D05 Terrassen 0,89 0,183 1,0 0,16
D05 Terrassen 2,20 0,183 1,0 0,40
D06 Flachdach - extensive Begrünung 117,57 0,182 1,0 21,40
D07 Flachdach - Aufzug-Überfahrt 5,73 0,183 1,0 1,05
FB11 Wohnungstrenndecke über Außenluft 1,22 0,159 1,0 0,191,37
FB11 Wohnungstrenndecke über Außenluft 2,20 0,159 1,0 0,351,37
FB11 Wohnungstrenndecke über Außenluft 4,70 0,159 1,0 0,751,37
FE04 Lichtkuppel 1,08 2,000 1,0 2,16
FB08 EG-2.DG Trenndecke Stiegenhaus / Podest 30,33 0,226 0,7 4,801,37
FB04 EG Wohnungstrenndecke über Tiefgarage 157,47 0,225 0,8 28,351,37

345,78 63,70

1.398,63Summe

... Leitwertzuschlag für linienformige und punktförmige Wärmebrücken
Leitwerte über Wärmebrücken

W/K41,88Wärmebrücken pauschal

VL =
n = 0,38 1/h

m³

W/K

... über Lüftung

Fensterlüftung

Lüftungsleitwert

Lüftungsvolumen
Luftwechselrate

2.667,84

344,68
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Pilzgasse 28 - Haus 2
Gewinne

schwere BauweiseWirksame Wärmespeicherfähigkeit der Zone

Haus 2

Wohngebäude mit 10 und mehr Nutzungseinheiten
Interne Wärmegewinne

4,06qi = W/m2

Solare Wärmegewinne

Summe AgFs A trans,h
m2- m2

Transparente Bauteile g
-

Anzahl

Süd-Ost
FE01 Außenfenster Wohnungen 0,40 0,56 0,500 0,091
FE01 Außenfenster Wohnungen 0,40 3,08 0,500 0,541
FE01 Außenfenster Wohnungen 0,40 3,08 0,500 0,541
FE01 Außenfenster Wohnungen 0,40 0,56 0,500 0,091
FE01 Außenfenster Wohnungen 0,40 3,08 0,500 0,541
FE01 Außenfenster Wohnungen 0,40 3,20 0,500 0,561
FE01 Außenfenster Wohnungen 0,40 3,08 0,500 0,541
FE01 Außenfenster Wohnungen 0,40 3,08 0,500 0,541
FE01 Außenfenster Wohnungen 0,40 3,08 0,500 0,541
FE01 Außenfenster Wohnungen 0,40 3,08 0,500 0,541
FE01 Außenfenster Wohnungen 0,40 3,08 0,500 0,541
FE01 Außenfenster Wohnungen 0,40 3,08 0,500 0,541
FE01 Außenfenster Wohnungen 0,40 3,08 0,500 0,541
FE01 Außenfenster Wohnungen 0,40 0,56 0,500 0,091
FE01 Außenfenster Wohnungen 0,40 3,08 0,500 0,541
FE01 Außenfenster Wohnungen 0,40 3,08 0,500 0,541
FE01 Außenfenster Wohnungen 0,40 3,08 0,500 0,541
FE01 Außenfenster Wohnungen 0,40 3,08 0,500 0,541
FE01 Außenfenster Wohnungen 0,40 3,08 0,500 0,541
FE01 Außenfenster Wohnungen 0,40 2,98 0,500 0,521
FE01 Außenfenster Wohnungen 0,40 0,56 0,500 0,091
FE01 Außenfenster Wohnungen 0,40 3,08 0,500 0,541
FE01 Außenfenster Wohnungen 0,40 3,08 0,500 0,541
FE01 Außenfenster Wohnungen 0,40 2,55 0,500 0,441
FE01 Außenfenster Wohnungen 0,40 3,08 0,500 0,541
FE01 Außenfenster Wohnungen 0,40 3,08 0,500 0,541
FE01 Außenfenster Wohnungen 0,40 3,08 0,500 0,541
FE01 Außenfenster Wohnungen 0,40 3,20 0,500 0,561
FE01 Außenfenster Wohnungen 0,40 2,98 0,500 0,521
FE01 Außenfenster Wohnungen 0,40 2,55 0,500 0,441

81,35 14,3530
Süd-Ost, 45° geneigt
FE03 Dachflächenfenster 0,40 0,77 0,520 0,141
FE03 Dachflächenfenster 0,40 0,77 0,520 0,141
FE03 Dachflächenfenster 0,40 0,77 0,520 0,141
FE03 Dachflächenfenster 0,40 0,77 0,520 0,141

3,10 0,564
Nord-West
FE01 Außenfenster Wohnungen 0,40 0,56 0,500 0,091
FE01 Außenfenster Wohnungen 0,40 1,41 0,500 0,241
FE01 Außenfenster Wohnungen 0,40 2,92 0,500 0,511
FE01 Außenfenster Wohnungen 0,40 1,41 0,500 0,241
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Pilzgasse 28 - Haus 2
Gewinne

Summe AgFs A trans,h
m2- m2

Transparente Bauteile g
-

Anzahl

FE01 Außenfenster Wohnungen 0,40 2,92 0,500 0,511
FE01 Außenfenster Wohnungen 0,40 0,70 0,500 0,121
FE01 Außenfenster Wohnungen 0,40 1,41 0,500 0,241
FE01 Außenfenster Wohnungen 0,40 2,92 0,500 0,511
FE01 Außenfenster Wohnungen 0,40 2,92 0,500 0,511
FE01 Außenfenster Wohnungen 0,40 3,27 0,500 0,571
FE01 Außenfenster Wohnungen 0,40 2,92 0,500 0,511
FE01 Außenfenster Wohnungen 0,40 2,92 0,500 0,511
FE01 Außenfenster Wohnungen 0,40 1,41 0,500 0,241
FE01 Außenfenster Wohnungen 0,40 1,41 0,500 0,241
FE01 Außenfenster Wohnungen 0,40 1,41 0,500 0,241
FE01 Außenfenster Wohnungen 0,40 2,92 0,500 0,511
FE01 Außenfenster Wohnungen 0,40 1,41 0,500 0,241
FE01 Außenfenster Wohnungen 0,40 1,11 0,500 0,191
FE01 Außenfenster Wohnungen 0,40 0,56 0,500 0,091
FE01 Außenfenster Wohnungen 0,40 1,35 0,500 0,231
FE01 Außenfenster Wohnungen 0,40 2,92 0,500 0,511
FE01 Außenfenster Wohnungen 0,40 2,79 0,500 0,491
FE01 Außenfenster Wohnungen 0,40 0,56 0,500 0,091
FE01 Außenfenster Wohnungen 0,40 2,92 0,500 0,511
FE01 Außenfenster Wohnungen 0,40 2,92 0,500 0,511
FE01 Außenfenster Wohnungen 0,40 1,41 0,500 0,241
FE01 Außenfenster Wohnungen 0,40 1,41 0,500 0,241
FE02 Außenfenster Portale / Stiegenhaus 0,40 0,70 0,550 0,131
FE02 Außenfenster Portale / Stiegenhaus 0,40 0,70 0,550 0,131
FE02 Außenfenster Portale / Stiegenhaus 0,40 0,70 0,550 0,131
FE02 Außenfenster Portale / Stiegenhaus 0,40 0,70 0,550 0,131

55,78 9,8931
Nord-West, 45° geneigt
FE03 Dachflächenfenster 0,40 1,05 0,520 0,191
FE03 Dachflächenfenster 0,40 1,05 0,520 0,191
FE03 Dachflächenfenster 0,40 1,05 0,520 0,191
FE03 Dachflächenfenster 0,40 0,77 0,520 0,141
FE03 Dachflächenfenster 0,40 0,77 0,520 0,141
FE03 Dachflächenfenster 0,40 0,77 0,520 0,141

5,48 1,006
Horizontal
FE04 Lichtkuppel 0,40 0,75 0,400 0,101

0,75 0,101

Aw Qs, h
m2 kWh/a

Süd-Ost 116,21 11.132
Süd-Ost, 45° geneigt 4,43 633
Nord-West 79,69 4.911
Nord-West, 45° geneigt 7,83 772
Horizontal 1,08 117

17.567 0 15000 30000 45000 60000209,28
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Pilzgasse 28 - Haus 2
Gewinne

N Orientierungsdiagramm
Das Diagramm zeigt die Orientierungen und Flächen von opaken und transparenten Bauteilen

opak

transparent

kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2kWh/m2kWh/m2kWh/m2

Wien-Floridsdorf, 163 m
NO/NW N HO/WSO/SWS

Strahlungsintensitäten

26,0211,4511,9717,1727,8434,61Jan.
47,5919,5120,9429,9845,6955,68Feb.
81,2027,6134,1051,1667,4076,33Mär.

115,6440,4752,0469,3879,7980,95Apr.
158,4557,0472,8891,9095,0790,31Mai
161,2261,2677,3991,9090,2880,61Jun.

161,2459,6575,7893,5291,9082,23Jul.
140,3044,8960,3382,7891,1988,39Aug.

98,3435,4043,2659,9874,7381,62Sep.

62,9723,3026,4440,3057,9368,64Okt.
28,8212,1012,6818,4430,5538,33Nov.
19,298,298,6812,7323,3429,71Dez.
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Pilzgasse 28 - Haus 2
Grundfläche und Volumen

V [m³]BGF [m²]Brutto-Grundfläche und Brutto-Volumen
Haus 2 1.282,62 3.788,72beheizt

Haus 2
beheizt

Höhe [m] BGF [m²] V [m³]Formel

Haus 2
BGF & Volumen 1282,62 2,95 1.282,62 3.788,721 x

1.282,62 3.788,72Summe Haus 2
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Pilzgasse 28 - Haus 2
Bauteilflächen

1.398,63

1.189,36
209,26

215,02
195,93

14,96 %
85,04 %

Flächen der thermischen Gebäudehülle

Opake Flächen
Fensterflächen

Wärmefluss nach oben
Wärmefluss nach unten

m²

Flächen der thermischen Gebäudehülle

Haus 2 Wohngebäude mit 10 und mehr Nutzungseinheiten

AW03 Feuermauer freistehend 86,31
m²

2,59Fläche x+yNO 2,5941 x
21,19Fläche x+yNO 21,1911 x
2,59Fläche x+yNO 2,5941 x
4,49Fläche x+yNO 4,4951 x
4,63Fläche x+yNO 4,6381 x
2,59Fläche x+yNO 2,5941 x
4,63Fläche x+yNO 4,6381 x
3,04Fläche x+yNO 3,0491 x
2,00Fläche x+yNO 2,0071 x
5,45Fläche x+yNO 5,4521 x
4,63Fläche x+yNO 4,6381 x
4,63Fläche x+yNO 4,6381 x
2,59Fläche x+yNO 2,5941 x

21,19Fläche x+ySW 21,1911 x

AW05 Außenwand 660,82
m²

0,62Fläche x+yNO 0,6271 x
9,49Fläche x+yNO 9,4981 x
2,70Fläche x+yNO 2,7041 x
2,67Fläche x+yNO 2,6721 x
1,35Fläche x+yNO 1,3531 x
2,17Fläche x+yNO 2,1741 x
2,40Fläche x+yNO 2,4051 x
2,28Fläche x+yNO 2,281 x
2,05Fläche x+yNO 2,0521 x
2,28Fläche x+yNO 2,281 x
2,05Fläche x+yNO 2,0521 x
2,41Fläche x+yNO 2,4161 x
2,16Fläche x+yNO 2,161 x
3,30Fläche x+yNO 3,3021 x
9,49Fläche x+yNO 9,4981 x
0,62Fläche x+yNO 0,6271 x
7,35Fläche x+ySO 7,351 x
1,28Fläche x+ySO 1,2821 x

26,36Fläche x+ySO 26,3651 x
6,22Fläche x+ySO 6,2281 x
6,48Fläche x+ySO 6,4871 x
6,22Fläche x+ySO 6,2281 x
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Pilzgasse 28 - Haus 2
Bauteilflächen

13,01Fläche x+ySO 13,011 x
3,18Fläche x+ySO 3,1811 x
6,48Fläche x+ySO 6,4871 x
9,81Fläche x+ySO 9,811 x
6,48Fläche x+ySO 6,4871 x
6,22Fläche x+ySO 6,2281 x

10,92Fläche x+ySO 10,9211 x
6,48Fläche x+ySO 6,4871 x

18,27Fläche x+ySO 18,2721 x
6,22Fläche x+ySO 6,2281 x
5,07Fläche x+ySO 5,0791 x
9,81Fläche x+ySO 9,811 x
0,62Fläche x+ySW 0,6271 x
2,16Fläche x+ySW 2,161 x
2,67Fläche x+ySW 2,6721 x

36,50Fläche x+ySW 36,5071 x
37,05Fläche x+ySW 37,051 x
2,40Fläche x+ySW 2,4051 x
0,62Fläche x+ySW 0,6271 x
2,28Fläche x+ySW 2,281 x
2,05Fläche x+ySW 2,0521 x

37,05Fläche x+ySW 37,051 x
2,28Fläche x+ySW 2,281 x

37,05Fläche x+ySW 37,051 x
2,17Fläche x+ySW 2,1741 x
2,41Fläche x+ySW 2,4161 x

37,05Fläche x+ySW 37,051 x
43,55Fläche x+ySW 43,551 x
2,05Fläche x+ySW 2,0521 x
9,49Fläche x+ySW 9,4981 x
2,70Fläche x+ySW 2,7041 x
9,49Fläche x+ySW 9,4981 x
3,30Fläche x+ySW 3,3021 x
1,35Fläche x+ySW 1,3531 x
1,28Fläche x+yNW 1,2821 x

19,71Fläche x+yNW 19,7171 x
2,84Fläche x+yNW 2,8491 x
7,07Fläche x+yNW 7,0761 x
2,84Fläche x+yNW 2,8491 x
4,42Fläche x+yNW 4,4231 x

23,52Fläche x+yNW 23,521 x
19,71Fläche x+yNW 19,7171 x
4,42Fläche x+yNW 4,4231 x

15,06Fläche x+yNW 15,0671 x
4,42Fläche x+yNW 4,4231 x
8,59Fläche x+yNW 8,5981 x
2,84Fläche x+yNW 2,8491 x
5,64Fläche x+yNW 5,6481 x
4,42Fläche x+yNW 4,4231 x
2,84Fläche x+yNW 2,8491 x
4,62Fläche x+yNW 4,6211 x

16,73Fläche x+yNW 16,7331 x
3,30Fläche x+yNW 3,3021 x

20,43Fläche x+yNW 20,4311 x
5,61Fläche x+yNW 5,6191 x
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Pilzgasse 28 - Haus 2
Bauteilflächen

D05 Terrassen 25,46
m²

0,95Fläche x+yH 0,9511 x
8,73Fläche x+yH 8,7361 x
0,89Fläche x+yH 0,8981 x
6,81Fläche x+yH 6,811 x
2,20Fläche x+yH 2,21 x
4,70Fläche x+yH 4,7021 x
1,16Fläche x+yH 1,161 x

D06 Flachdach - extensive Begrünung 117,58
m²

117,57Fläche x+yH 117,5781 x

D07 Flachdach - Aufzug-Überfahrt 5,73
m²

5,73Fläche x+yH 5,7321 x

D08 Steildach - Blechdach 52,90
m²

11,17Fläche x+ySO, 45° 11,171 x
7,53Fläche x+ySO, 45° 7,5391 x
5,96Fläche x+ySO, 45° 5,9641 x
6,08Fläche x+ySO, 45° 6,0871 x
6,67Fläche x+yNW, 45° 6,671 x
2,55Fläche x+yNW, 45° 2,5561 x

11,31Fläche x+yNW, 45° 11,3171 x
1,59Fläche x+yNW, 45° 1,5991 x

FB04 EG Wohnungstrenndecke über Tiefgarage 157,48
m²

157,47Fläche x+yH 157,4771 x

FB08 EG-2.DG Trenndecke Stiegenhaus / Podest 30,33
m²

30,33Fläche x+yH 30,3321 x

FB11 Wohnungstrenndecke über Außenluft 8,13
m²

4,70Fläche x+yH 4,7021 x
2,20Fläche x+yH 2,21 x
1,22Fläche x+yH 1,2241 x

FE01 Außenfenster Wohnungen 1 x 4,40 4,40
m²

SO

FE01 Außenfenster Wohnungen 1 x 4,40 4,40
m²

SO

FE01 Außenfenster Wohnungen 1 x 4,18 4,18
m²

NW
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Pilzgasse 28 - Haus 2
Bauteilflächen

FE01 Außenfenster Wohnungen 1 x 4,67 4,67
m²

NW

FE01 Außenfenster Wohnungen 1 x 4,26 4,27
m²

SO

FE01 Außenfenster Wohnungen 1 x 4,40 4,40
m²

SO

FE01 Außenfenster Wohnungen 1 x 4,58 4,58
m²

SO

FE01 Außenfenster Wohnungen 1 x 4,40 4,40
m²

SO

FE01 Außenfenster Wohnungen 1 x 4,18 4,18
m²

NW

FE01 Außenfenster Wohnungen 1 x 2,02 2,02
m²

NW

FE01 Außenfenster Wohnungen 1 x 4,40 4,40
m²

SO

FE01 Außenfenster Wohnungen 1 x 4,40 4,40
m²

SO

FE01 Außenfenster Wohnungen 1 x 0,80 0,81
m²

SO

FE01 Außenfenster Wohnungen 1 x 2,02 2,02
m²

NW

FE01 Außenfenster Wohnungen 1 x 2,02 2,02
m²

NW

FE01 Außenfenster Wohnungen 1 x 2,02 2,02
m²

NW

FE01 Außenfenster Wohnungen 1 x 4,18 4,18
m²

NW

FE01 Außenfenster Wohnungen 1 x 4,40 4,40
m²

SO

FE01 Außenfenster Wohnungen 1 x 4,40 4,40
m²

SO
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Pilzgasse 28 - Haus 2
Bauteilflächen

FE01 Außenfenster Wohnungen 1 x 4,40 4,40
m²

SO

FE01 Außenfenster Wohnungen 1 x 4,18 4,18
m²

NW

FE01 Außenfenster Wohnungen 1 x 4,26 4,27
m²

SO

FE01 Außenfenster Wohnungen 1 x 4,18 4,18
m²

NW

FE01 Außenfenster Wohnungen 1 x 4,40 4,40
m²

SO

FE01 Außenfenster Wohnungen 1 x 4,18 4,18
m²

NW

FE01 Außenfenster Wohnungen 1 x 2,02 2,02
m²

NW

FE01 Außenfenster Wohnungen 1 x 4,40 4,40
m²

SO

FE01 Außenfenster Wohnungen 1 x 0,80 0,81
m²

SO

FE01 Außenfenster Wohnungen 1 x 4,18 4,18
m²

NW

FE01 Außenfenster Wohnungen 1 x 4,40 4,40
m²

SO

FE01 Außenfenster Wohnungen 1 x 4,40 4,40
m²

SO

FE01 Außenfenster Wohnungen 1 x 2,02 2,02
m²

NW

FE01 Außenfenster Wohnungen 1 x 4,18 4,18
m²

NW

FE01 Außenfenster Wohnungen 1 x 4,40 4,40
m²

SO

FE01 Außenfenster Wohnungen 1 x 2,02 2,02
m²

NW
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Pilzgasse 28 - Haus 2
Bauteilflächen

FE01 Außenfenster Wohnungen 1 x 4,40 4,40
m²

SO

FE01 Außenfenster Wohnungen 1 x 0,80 0,81
m²

SO

FE01 Außenfenster Wohnungen 1 x 2,02 2,02
m²

NW

FE01 Außenfenster Wohnungen 1 x 4,18 4,18
m²

NW

FE01 Außenfenster Wohnungen 1 x 2,02 2,02
m²

NW

FE01 Außenfenster Wohnungen 1 x 1,01 1,01
m²

NW

FE01 Außenfenster Wohnungen 1 x 0,80 0,81
m²

SO

FE01 Außenfenster Wohnungen 1 x 0,80 0,81
m²

NW

FE01 Außenfenster Wohnungen 1 x 0,80 0,81
m²

NW

FE01 Außenfenster Wohnungen 1 x 3,64 3,64
m²

SO

FE01 Außenfenster Wohnungen 1 x 3,99 3,99
m²

NW

FE01 Außenfenster Wohnungen 1 x 1,93 1,93
m²

NW

FE01 Außenfenster Wohnungen 1 x 4,58 4,58
m²

SO

FE01 Außenfenster Wohnungen 1 x 4,40 4,40
m²

SO

FE01 Außenfenster Wohnungen 1 x 4,40 4,40
m²

SO

FE01 Außenfenster Wohnungen 1 x 4,40 4,40
m²

SO
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Pilzgasse 28 - Haus 2
Bauteilflächen

FE01 Außenfenster Wohnungen 1 x 0,80 0,81
m²

NW

FE01 Außenfenster Wohnungen 1 x 4,18 4,18
m²

NW

FE01 Außenfenster Wohnungen 1 x 3,64 3,64
m²

SO

FE01 Außenfenster Wohnungen 1 x 4,40 4,40
m²

SO

FE01 Außenfenster Wohnungen 1 x 4,40 4,40
m²

SO

FE01 Außenfenster Wohnungen 1 x 1,59 1,60
m²

NW

FE02 Außenfenster Portale / Stiegenhaus 1 x 1,01 1,01
m²

NW

FE02 Außenfenster Portale / Stiegenhaus 1 x 1,01 1,01
m²

NW

FE02 Außenfenster Portale / Stiegenhaus 1 x 1,01 1,01
m²

NW

FE02 Außenfenster Portale / Stiegenhaus 1 x 1,01 1,01
m²

NW

FE03 Dachflächenfenster 1 x 1,50 1,50
m²

NW, 45

FE03 Dachflächenfenster 1 x 1,50 1,50
m²

NW, 45

FE03 Dachflächenfenster 1 x 1,50 1,50
m²

NW, 45

FE03 Dachflächenfenster 1 x 1,10 1,11
m²

SO, 45

FE03 Dachflächenfenster 1 x 1,10 1,11
m²

SO, 45

FE03 Dachflächenfenster 1 x 1,10 1,11
m²

SO, 45
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Pilzgasse 28 - Haus 2
Bauteilflächen

FE03 Dachflächenfenster 1 x 1,10 1,11
m²

SO, 45

FE03 Dachflächenfenster 1 x 1,10 1,11
m²

NW, 45

FE03 Dachflächenfenster 1 x 1,10 1,11
m²

NW, 45

FE03 Dachflächenfenster 1 x 1,10 1,11
m²

NW, 45

FE04 Lichtkuppel 1 x 1,08 1,08
m²

H

IW04 Trennwände WHG/WHG, STGH/WHG 38,97
m²

11,51Fläche x+yNO 11,5191 x
11,51Fläche x+ySW 11,5191 x
15,92Fläche x+yNW 15,9281 x

T01 Wohnungseingangstüren 5,67
m²

1,89Fläche x+yNO 1,891 x
1,89Fläche x+ySW 1,891 x
1,89Fläche x+yNW 1,891 x
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Pilzgasse 28 - Haus 2
Bauteilliste

A-I
Feuermauer freistehendAW03

AW

Neubau

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 WDVS-Putzsystem (ÖN B 6410) 0,0050 0,700 0,007
2 Knauf Insulation MW-PT FKD-S C2 o.Glw. 0,1400 0,036 3,889
3 WDVS-Klebespachtel 0,0050 0,800 0,006
4 Stahlbeton (Dicke lt. Statik) 0,1800 2,300 0,078
5 Spachtelung 0,0050 1,400 0,004

0,3350 RT =
Wärmeübergangswiderstände

4,154
0,170

0,241U =

A-I
AußenwandAW05

AW

Neubau

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 WDVS-Putzsystem (ÖN B 6410) 0,0050 0,700 0,007
2 Austrotherm EPS F PLUS o.Glw. 0,1600 0,031 5,161
3 WDVS-Klebespachtel 0,0050 0,800 0,006
4 Stahlbeton (Dicke lt. Statik) 0,1800 2,300 0,078
5 Spachtelung 0,0050 1,400 0,004

0,3550 RT =
Wärmeübergangswiderstände

5,426
0,170

0,184U =

O-U
TerrassenD05

AD

Neubau

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Belag+UK (trittschallmindernd gelagert) 0,0500
2 Kies 4/8 (ÖN B 3691) 0,0500
3 Schutzvlies (ÖN B 3691) 0,0040
4 Abdichtungslage E-KV-5K (ÖN B 3691) 0,0050 0,170 0,029
5 Abdichtungslage E-4 sk (ÖN B 3691) 0,0040 0,170 0,024
6 EPS W25 PLUS im Gefälle (mind. 2 %) mind. 2 cm 0,0200 0,031 0,645
7 Bauder PIR FA TE o.Glw. 0,1000 0,022 4,545
8 Dampfsperre alubeschichtet sd = 1.500 m 0,0002 0,500 0,000
9 Bitumen-Voranstrich 0,0010 0,170 0,006

10 Stahlbeton (Dicke lt. Statik), 18-20 cm 0,1800 2,300 0,078
11 Spachtelung 0,0050 1,400 0,004

0,4190 RT =
Wärmeübergangswiderstände

5,471
0,140

0,183U =
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Pilzgasse 28 - Haus 2
Bauteilliste

O-U
Flachdach - extensive BegrünungD06

AD

Neubau

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Vegetationsschicht für extensive Begrünung 0,0500
2 Filterschicht, Vlies (ÖN B 3691) 0,0020
3 Filterkies 0,1000
4 Drainagematte Dörr Secudrain o.Glw. 0,0120
5 Abdichtungslage E-KV-5K-wf (ÖN B 3691) 0,0050 0,170 0,029
6 Abdichtungslage E-4 sk (ÖN B 3691) 0,0040 0,170 0,024
7 EPS W25 PLUS im Gefälle (mind. 2 %) mind. 2 cm 0,0200 0,031 0,645
8 Bauder PIR FA TE o.Glw. 0,1000 0,022 4,545
9 Dampfsperre alubeschichtet sd = 1.500 m 0,0002 0,500 0,000

10 Bitumen-Voranstrich 0,0010 0,170 0,006
11 Stahlbeton (Dicke lt. Statik) 0,2000 2,300 0,087
12 Spachtelung 0,0050 1,400 0,004

0,4990 RT =
Wärmeübergangswiderstände

5,480
0,140

0,182U =

O-U
Flachdach - Aufzug-ÜberfahrtD07

AD

Neubau

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Abdichtungslage E-KV-5S, B-roof(t1) (ÖN B 3691) 0,0050 0,170 0,029
2 Abdichtungslage E-4 sk (ÖN B 3691) 0,0040 0,170 0,024
3 EPS W25 PLUS im Gefälle (mind. 2 %), mind. 2 cm 0,0200 0,031 0,645
4 Bauder PIR FA TE o.Glw. 0,1000 0,022 4,545
5 Dampfsperre alubeschichtet sd = 1.500 m 0,0002 0,500 0,000
6 Bitumen-Voranstrich 0,0010 0,170 0,006
7 Stahlbeton (Dicke lt. Statik) 0,2000 2,300 0,087

0,3300 RT =
Wärmeübergangswiderstände

5,476
0,140

0,183U =

O-U
Steildach - BlechdachD08

ADh

Neubau

d [m] R [m2K/W]λLage [W/mK]

1 Blecheindeckung o. Glw. 0,0010
2 Bauder TOP VENT 02 NSK o. Glw. 0,0070
3 Holzvollschalung gemäß ÖN B4119 0,0240
4 Hinterlüftung 0,0500
5 Unterdeckbahn gemäß ÖNORM B 4419 0,0004 0,000 0,000
6 Holzvollschalung gemäß ÖN B4119 0,0240 0,130 0,185

7.0 Holzkonstruktion 0,0600 0,130 0,462
Breite: 0,08 m Achsenabstand: 0,62 m

7.1    Isover MK-KF o. Glw. zw. Holzkonstr. 0,0600 0,034 1,765•
8.0 Holzkonstruktion 0,1800 0,130 1,385

Breite: 0,08 m Achsenabstand: 0,62 m
8.1    Isover MK-KF o. Glw. zw. Holzkonstr. 0,1800 0,034 5,294•

9 Stahlbeton-Decke, Dicke laut Statik 0,2000 2,300 0,087
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Pilzgasse 28 - Haus 2
Bauteilliste

10 Spachtelung 0,0050 1,400 0,004

0,5510RTo=6,383 m2K/W; RTu=5,660 m2K/W; RT =
U = 0,166

Wärmeübergangswiderstände
6,021
0,200

U-O
EG Wohnungstrenndecke über TiefgarageFB04

DGT

Neubau

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Tektalan A2 SD o.Glw. 0,1000 0,041 2,439
2 Stahlbeton (Dicke lt. Statik) 0,2500 2,300 0,109
3 Leichtschüttung gebunden (ÖN B 3732) 0,0450 0,060 0,750
4 PE-Folie verklebt (sd = 200 m, Schutz vor Baurestfeuchte) 0,0002 0,500 0,000
5 Trittschalldämmplatte Isover TDPS / TDPT o.Glw. 0,0250 0,033 0,758
6 Trennlage z.B. 1x PE 0,1 mm 0,0001 0,500 0,000
7 Heizestrich E300, max. 2 kN/m² (inkl. 2 cm Rohr, ÖN B 3732) 0,0650 1,330 0,049F

8 Verbundabdichtung (ÖN B 3407 in Feuchträumen W3) 0,0020 0,000 0,000
9 Belag (Parkett / Fliesen im Mörtelbett) 0,0150 0,000 0,000

0,5020 RT =
Wärmeübergangswiderstände

4,445
0,340

0,225U =F = Schicht mit Flächenheizung

U-O
EG-2.DG Trenndecke Stiegenhaus / PodestFB08

DGK

Neubau

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Tektalan A2 SD o.Glw. (über KG) 0,1000 0,041 2,439
2 Spachtelung 0,0050 1,400 0,004
3 Stahlbeton (Dicke lt. Statik) 0,1800 2,300 0,078
4 Leichtschüttung gebunden (ÖN B 3732) 0,0450 0,060 0,750
5 PE-Folie verklebt (sd = 200 m, Schutz vor Baurestfeuchte) 0,0002 0,500 0,000
6 Isover TDPT 25 mm Trittschalldämmplatte o.Glw. 0,0250 0,033 0,758
7 Trennlage z.B. 1x PE 0,1 mm 0,0001 0,500 0,000
8 Zementestrich E225, max. 2 kN/m² Flächenlast (ÖN B 3732) 0,0650 1,330 0,049F

9 Feinsteinzeug im Dünnbett 0,0150 1,000 0,015

0,4350 RT =
Wärmeübergangswiderstände

4,433
0,340

0,226U =F = Schicht mit Flächenheizung
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U-O
Wohnungstrenndecke über AußenluftFB11

DD

Neubau

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 WDVS-Putzsystem (ÖN B 6410) 0,0050 0,700 0,007
2 Knauf Insulation MW-PT FKD-S C2 o.Glw. 0,1600 0,036 4,444
3 WDVS-Klebespachtel 0,0050 0,800 0,006
4 Stahlbeton (Dicke lt. Statik) 0,1800 2,300 0,078
5 Leichtschüttung gebunden (ÖN B 3732) 0,0450 0,060 0,750
6 PE-Folie verklebt (sd = 200 m, Schutz vor Baurestfeuchte) 0,0002 0,500 0,000
7 Trittschalldämmplatte Isover TDPS / TDPT o.Glw. 0,0250 0,033 0,758
8 Trennlage z.B. 1x PE 0,1 mm 0,0001 0,500 0,000
9 Heizestrich E300, max. 2 kN/m² (inkl. 2 cm Rohr, ÖN B 3732) 0,0650 1,330 0,049F

10 Verbundabdichtung (ÖN B 3407 in Feuchträumen W3) 0,0020 0,000 0,000
11 Belag (Parkett / Fliesen im Mörtelbett) 0,0150 0,000 0,000

0,5020 RT =
Wärmeübergangswiderstände

6,302
0,210

0,159U =F = Schicht mit Flächenheizung

Außenfenster WohnungenFE01
AF

Neubau

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

1,27 70,000,500 0,60Verglasung
0,55 30,00 1,00Rahmen

0,0425,46Glasrandverbund

0,851,82vorh.

Außenfenster Portale / StiegenhausFE02
AF

Neubau

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

1,27 70,000,550 1,10Verglasung
0,55 30,00 1,60Rahmen

0,0505,46Glasrandverbund

1,401,82vorh.
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DachflächenfensterFE03
DF

Neubau

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

1,27 70,000,520 0,60Verglasung
0,55 30,00 1,40Rahmen

0,0525,46Glasrandverbund

1,001,82vorh.

LichtkuppelFE04
DF

Neubau

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

1,27 70,000,400Verglasung
0,55 30,00Rahmen

5,46Glasrandverbund

2,001,82vorh.

A-I
Trennwände WHG/WHG, STGH/WHGIW04

WGS

Neubau

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Gipskarton-Bauplatte GKB 1x 12,5 mm 0,0125 0,210 0,060
2 Metallständer dazw. Mineralwolle 0,0500 0,039 1,282
3 Stahlbeton (Dicke lt. Statik) 0,1800 2,300 0,078
4 Spachtelung 0,0050 1,400 0,004

0,2480 RT =
Wärmeübergangswiderstände

1,684
0,260

0,594U =

A-I
WohnungseingangstürenT01

TGuw

Neubau

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Tür 0,0800 0,243 0,328•

0,0800 RT =
Wärmeübergangswiderstände

0,588
0,260

1,701U =
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