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Brandbriicke,
Brandausbreitungsmdglichkeit

Grenze des Brandabschnittes

Grenze Rauchabschnitt

Brand- Rauchschutzabschlufy

Deckenqualifikation R(El) 90
Dachstuhl:

B-Brennbar

NB-Nicht brennbar
Dacheindeckung:
DH-Dacheindeckung hart
DW-Dacheindeckung weich

Fluchtwegsverlauf

Weiterfiihrender Fluchtwegsverlauf

weiterer wichtiger Zugang fur die
Feuerwehr

Gefahr durch Elektrizitat

EI30 Feuerwiderstandsklassen nach
ONORM EN 13501-2

Fluchtweg,
Zusétze: NA = Notausgang oder Notausstieg
NL = Notleiter

ole]
KG

Stiegenhaus

Zusétze: K = Kellergeschoss

D = Dachgeschoss

GL = Gelénde Aussenbereich

- Hauptzugang fir die Feuerwehr

Brandrauchentliftungseinrichtung

Trockende Steigleitung
Einspeisestelle

tragbarer Feuerldscher mit
Angabe des Léschmittels und der Menge

&
©

BRANDABSCHNITT BA-FLACHE RAUMBEZEICHNUNG GESCHOSS RAUMFLACHE
BA-01 549,76 LAGER Kellergeschoss 85,56
LAGER Kellergeschoss 14,58
LAGER Kellergeschoss 74,44
LAGER Erdgeschoss 164,83
LAGER Erdgeschoss 189,71
BURO Erdgeschoss 6,77
AR Erdgeschoss 8,82
SANITAR Erdgeschoss 5,05
BA-02 230,89 LAGER Kellergeschoss 39,05
LAGER Kellergeschoss 20,75
LAGER Kellergeschoss 34,08
GANG Kellergeschoss 23,98
VR Kellergeschoss 5,64
WR Kellergeschoss 24,75
AR Kellergeschoss 6,03
VR Kellergeschoss 8,57
VR Kellergeschoss 2,66
WR Kellergeschoss 6,07
wC Kellergeschoss 1,32
wcC Kellergeschoss 1,36
VR Kellergeschoss 3,88
VR Kellergeschoss 4,46
VR Kellergeschoss 4,10
WR Kellergeschoss 13,22
wWC Kellergeschoss 1,56
wcC Kellergeschoss 1,56
GANG Kellergeschoss 27,85
BA-03 101,00 STGH Kellergeschoss 18,69
STGH Kellergeschoss 19,61
WF Erdgeschoss 22,66
STGH Erdgeschoss 8,50
STGH Erdgeschoss 14,01
STGH Obergeschoss 17,53
BA-04 51,30 LAGER Kellergeschoss 42,65
AR Kellergeschoss 8,65
BA-05 61,79 VR Kellergeschoss 4,54
STGH Erdgeschoss 34,21
STGH Obergeschoss 23,04
BA-06 50,15 TRAFO Kellergeschoss 50,15
BA-07 676,64 LAGER Kellergeschoss 30,38
GANG Kellergeschoss 32,64
LAGER Kellergeschoss 353,88
KRICHKELLER Kellergeschoss 208,41
RAMPE Kellergeschoss 51,33
BA-08 1193,10 LAGER Erdgeschoss 248,91
LAGER Erdgeschoss 14,17
LAGER Erdgeschoss 66,47
KUHLRAUM Erdgeschoss 59,25
KUHLRAUM Erdgeschoss 38,25
TECHNIK Erdgeschoss 14,81
LAGER Erdgeschoss 71,18
PERSONAL Erdgeschoss 19,43
VERARBEITUNG Erdgeschoss 99,91
VORRAUM Erdgeschoss 12,18
LAGER Erdgeschoss 188,18
LAGER Erdgeschoss 123,62
KUHLRAUM Erdgeschoss 8,26
VORRAUM Erdgeschoss 9,85
EXPEDIT Erdgeschoss 94,93
KUHLRAUM Erdgeschoss 123,70
BA-09 48,07 STGH Erdgeschoss 27,71
STGH Obergeschoss 20,36
BA-10 255,80 LAGER Erdgeschoss 21,27
E-LAGER Erdgeschoss 193,11
BURO Erdgeschoss 21,76
BURO Erdgeschoss 13,46
VR Erdgeschoss 6,20
BA-11 87,35 STGH Erdgeschoss 44,00
STGH Obergeschoss 43,35
BA-12 1830,19 DURCHFAHRT Erdgeschoss 43,77
VORHALLE Erdgeschoss 48,76
TK 1 Erdgeschoss 644,31
TK?2 Erdgeschoss 242,13
TK 3 Erdgeschoss 214,17
EXPEDIT Erdgeschoss 317,94
AUFENTHALT Erdgeschoss 30,77
LAGER Erdgeschoss 137,73
LAGER Erdgeschoss 150,61
BA-13 1802,93 VORHALLE Erdgeschoss 89,06
VORHALLE Erdgeschoss 91,82
HALLE Erdgeschoss 382,97
LAGER Erdgeschoss 169,89
GANG Erdgeschoss 44,65
TECHNIK Erdgeschoss 6,77
VR-D Erdgeschoss 15,30
6 XWC Erdgeschoss 8,76
VR-H Erdgeschoss 8,75
3XWC Erdgeschoss 3,84
WC Erdgeschoss 1,19
TECHNIK Obergeschoss 15,94
VORRAUM Obergeschoss 180,04
VR Obergeschoss 3,12
wcC Obergeschoss 1,05
WC Obergeschoss 1,21
KUCHE Obergeschoss 18,41
CLUBRAUM Obergeschoss 98,29
LAGER Obergeschoss 251,85
VORRAUM Obergeschoss 62,38
VORRAUM Obergeschoss 48,66
TECHNIK 2 Obergeschoss 9,66
VORRAUM Obergeschoss 89,66
AR Obergeschoss 30,26
AR Obergeschoss 33,43
AR Obergeschoss 38,61
6XxWC Obergeschoss 7,14
WASCHRAUM Obergeschoss 16,52
BURO Obergeschoss 19,83
BURO Obergeschoss 37,97
GANG Obergeschoss 15,90
BA-14 LAGER MIT WC-EINHEIT Erdgeschoss 291,08
BA-15 VEREINSRAUM Erdgeschoss 43,51
GANG Erdgeschoss 19,18
GANG Erdgeschoss 8,71
BURO Erdgeschoss 13,90
3XWC Erdgeschoss 5,34
VR Erdgeschoss 1,78
VR Erdgeschoss 11,17
WF Erdgeschoss 10,10
GASTRAUM Erdgeschoss 76,28
KUCHE Erdgeschoss 24,36
BA-16 1737,96 LAGERHALLE Erdgeschoss 168,27
G Obergeschoss 21,25
LAGERHALLE Erdgeschoss 1.146,63
WERKSTATT Erdgeschoss 48,58
GANG Erdgeschoss 23,32
VR-D Erdgeschoss 3,18
VR Erdgeschoss 4,24
AXWC Erdgeschoss 4,76
VR-H Erdgeschoss 2,53
VR Erdgeschoss 4,58
2XWC Erdgeschoss 2,80
BURO Erdgeschoss 17,01
SNACKBAR Erdgeschoss 11,17
KONSUMATION Erdgeschoss 48,79
WINTERGARTEN Erdgeschoss 14,85
LAGERHALLE Erdgeschoss 216,00
BA-16a 142,36 BURO Obergeschoss 15,00
BURO Obergeschoss 21,62
BURO Obergeschoss 10,43
BURO Obergeschoss 17,04
BURO Obergeschoss 26,04
GANG Obergeschoss 16,96
GANG Obergeschoss 8,03
AR Obergeschoss 14,20
WR Obergeschoss 9,32
wC Obergeschoss 1,32
VR Obergeschoss 2,40
BA-17 83,35 LAGER Erdgeschoss 83,35
BA-18 90,07 AR Erdgeschoss 4,17
VR Erdgeschoss 4,33
LAGER Erdgeschoss 17,71
LAGER Erdgeschoss 63,86
BA-19 557,84 LAGERHALLE Erdgeschoss 557,84
BA-20 307,51 LAGER Erdgeschoss 23,82
LKW-GARAGE Erdgeschoss 283,69
BA-21 108,35 LAGER Erdgeschoss 75,96
LAGER Erdgeschoss 32,39
BA-22 16,73 LAGER Erdgeschoss 5,64
LAGER Erdgeschoss 5,45
LAGER Erdgeschoss 5,64
BA-23 325,05 LAGER Obergeschoss 325,05
BA-24 891,82 BURO Obergeschoss 41,14
BURO Obergeschoss 41,02
BURO Obergeschoss 47,59
BESPRECHUNG Obergeschoss 73,32
AR Obergeschoss 12,36
AR Obergeschoss 9,24
GANG Obergeschoss 78,24
TEEKUCHE Obergeschoss 10,08
BURO Obergeschoss 43,09
BURO Obergeschoss 33,84
BURO Obergeschoss 23,28
BURO Obergeschoss 24,95
BURO Obergeschoss 37,88
SERVER Obergeschoss 15,26
AR Obergeschoss 9,94
BURO Obergeschoss 35,63
EMPFANG Obergeschoss 98,93
VORRAUM Obergeschoss 12,44
BURO Obergeschoss 24,65
BURO Obergeschoss 31,83
WR Obergeschoss 7,43
WR Obergeschoss 7,72
AR Obergeschoss 5,60
TEEKUCHE Obergeschoss 5,88
VR Obergeschoss 4,02
VR Obergeschoss 3,86
PISS Obergeschoss 1,38
wcC Obergeschoss 1,38
WC Obergeschoss 1,44
WC Obergeschoss 1,44
wcC Obergeschoss 1,65
VR Obergeschoss 2,58
GANG Obergeschoss 78,24
BURO AHRENS Obergeschoss 47,57
BURO Obergeschoss 16,92
BA-25 BURO Obergeschoss 34,91
BA-22 LAGER Obergeschoss 132,17
LAGER Obergeschoss 59,77

Tirverschlusse fiir Tiren
[EN1125]

EN1125)  |EN 179, EN 1125

in Rettungswegen nach ONORM
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FLUCHTWEGSLANGE als Gehweglange
gemessen von einem Punkt bis zu einem
sicheren Ort im Freien oder einem gesicherten
Fluchtbereich

Leiterzugang fiir Feuerwehr

_/4— Brandrauchentliftungseinrichtung,
RWA

Rauchabzugséffnung

Auslosestelle
(weitere Texte: RWA, Loschanlage usw.)

Trockende Steigleitung

gesicherter Fluchtbereich
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Sammelplatz

E Leiterzugang fiir Feuerwehr

Zuluftséffnung fur RWA

Elektroverteiler, Sicherungskasten
HS Zusatz: HS = Hauptschalter

Deckungsbereich Sprinkleranlage

Wandhydrant, mit Angabe des

Léschmittels und dem Deckungs-

bereiches in m

Erhohte Brandgefahr

Verkehrsflachen

o809

Oberflurhydrant;
Angabe der Nennweite der Leitung (mm)
und Leistung des Hydranten (I/min)

Dachflachen

Gefahr durch Gase
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